Petak, 7. rujna 1990,

Broj 52 - Stranica 1729

Clan 79.

Na dan stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju vaZiti
odredbe &l. od 43. do 48, i &l. od 55. do 58. Pravilnika o zastiti
na radu i o tehnitkim mjerama za razvijale acetilena i acetilen-
ske stanice (,,SluZbeni list SFRJ”, br. 6/67 i 27/69).

Clan 80.

QOvaj pravilnik stupa na snagu nakon proteka tri mjeseca
od dana objave u ,,SluZzbenom listu SFRJ”.

Br. 06-93/71
Beograd, 9. ozujka 1990.
Direktor
Saveznog zavoda za
, standardizaciju
Veroljub Tanaskovic, v. 1.

800.

Na temelju &lana 81. Zakona o standardizaciji (..$luzbeni
list SFRJ”, br. 37/88), u sporazumu sa saveznim sekretarom za
rad, zdravstvo, boracka pitanja i socijalnu politiku, rakon pri-
bavljenog misljenja Saveznog sekrelarijata za energetiku i in-
dustriju i Saveznog sekretarijata za unutrasnje poslove, direk-
tor Saveznog zavoda za standardizaciju propisuje

PRAVILNIK,

0 1ZMJENAMA [ DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIC-
KIM NORMATIVIMA ZA PROJEKTIRANJE, GRADNJU,
POGON 1 ODRZAVANIE PLINSKIH KOTLOVNICA

Clan 1.

U Pravilniku o tehni¢kim normativima za projektiranje,
gradnju, pogon i odrzavanje plinskth kotlovnica (,,Sluzbeni list
SFRJ”, br. 10/90) u ¢lanu 22. stav 2. mijenja se i glasi:

.Kotlovnice s atmosferskim plamenicima moraju imati
iskljugivo prirodnu ventilaciju.”

Clan 2.

U ¢lanu 25. pod A. rijeé ,,odvodnog” zamjenjuje se rijedju
wdovodnog”.

Clan 3.

U ¢lanu 29. stav 3. mijenja se i glasi:

.Fiksni dio efektivne povriine dovodnog otvora mora bi-
1i najmanje jednak efektivnoj povriini odvodnog otvora.™

U stavu 4. brojke ,,1,3" zamjenjuju se brojkama ,, 1/3".

Clan 4.

U &lanu 33, stav 2. mijenja se i glasi:

Pri aktiviranju bilo kojega od zadtitnih uredaja kojima
se obavlja nadzor, svi elektri¢ni uredaji u kotlovnici moraju os-
tati bez elektricnog napona, osim nuZne rasvjete i pumpi na-
pojnog sistema, gdje bi iznenadni pad tlaka doveo do nepozelj-
na hlapljenja vode.”

Clan S.
('lan 34. mijenja se i glasi:

.Nuzna rasvjeta iz ¢lana 33. ovog pravilnika mora biti iz-
vedena u odgovarajucoj protueksplozijskoj zastiti.”

SLUZBENI LIST SFRJ

Clan 6.

U &lanu 50. stavu 2. rije¢ ,,utvrdeni” zamjenjuje se rijedju
wdeklarirani”. .

Clan 7.
U ¢lanu 53. stavu 1. tocki 2) rije¢ ,izvora” zamjenjuje se
rijeima ,tekuceg nosioca”.
U stavu 2. iza rijedi ,standardima” dodaje se oznaka
LJUS M.E3,439.7,

Clan 8.
U ¢lanu 55. stavu 3. rijedi .jér bi” zamjenjuju se rijeCima

Ledije bi”.
Clan 9.

Clan 59. mijenja se i glasi:

..Pravilnim lociranjem kotlovnice i, po potrebi, dodatnom
ugradnjom zvuéne izolacije mora se sprijediti nastajanje 1 Sire-
nje buke i vibracije iznad dopustenih granica.”

Clan 10.

U &lanu 61, tocki 13) totka se zamjenjuje tockom i zare-
zom i dodaje se tocka 14), koja glasi:
«14) zadtitna vremena sigurnosnih uredaja”.

Clan 1.
U ¢lanu 69. stavu 2. pod ¢) brojka 657 zamjenjuje se
brojkom ,,73”,
Clan 12,

U ¢lanu 73. tablici 4, togki 16.2, koloni 4 dodaje se rijed
~godisnie”.
U toc¢ki 24.3 ispred kolone 3. rije¢ .tromjeseno” brise se.

Clan 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja-
ve u ..Sluzbenom listu SFRI”, a primjenjivat ¢e se nakon prote-
ka I5 dana od dana objave,

Br. 06/01-93/197
Beograd, 13. kolovoza 1990.

Direktor Saveznog zavoda
za standardizaciju
Veroljub Tanaskovié, v. 1,

801.

Na temeljin lana 80. Zakona o standardizaciji (..Sluzbeni
list SFRJ™, br. 37/88), direktor Saveznog zavoda za standardi-
zaciju propisuje

PRAVILNIK
0O JUGOSLAVENSKOM STANDARDU ZA ENERGETSKE
TRANSFORMATORE !
Clan 1.

Ovim se pravilnikom propisuje jugoslavenski standard za
energetske transformatore koji ima ovaj naziv i oznaku:
Energetski transformatori. Prigudnice — JUS N.H1.289.



