TEHNICKA SMOTRA.

Prilog

»vatrogasnoga viestnika® za god. 1901. broj 20.

(Ovaj prilog odluten od ,Vatrogasnoga Viestnika® u posebnu knjigu neka se &uva za vatrogasnu knjiznicu).

e T e T

Vatrogasne Strcaljke, njihov sustav, podvorba
i uzdrzavanje.
(Nastavak k 19. broju.)
(Napisao: B A, Smo® ).
Pipac, kojim hoded puniti vodnjak, okreni prema
drngomu puneéemu pipeu,
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D II I zatvoren

L[ﬁ] desno

I" ¥ IT zatvorem
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lievo
D Il IT otvoren
pokretan

Sl. 226, Stw 10, Jednomazni H.d dizadegn pipea. D H I i F R H
jesu zatvoreni.

Punjenje pomoéu obiju pipea.

Kad si oba pipea prema puneéemu pipeu okrenuo,
tada deS postiéi punjenje obim pipeima, 2 rucka punecéega
pipea mora da bude u praveu cjevi dizalice.

D H I otvoren
lievo

I" H R zatvoren
desno

D H IT zatvoren
pokretan

Sl, 227. Jednumhzm rad sa D HI Stav1l, D HITi F H .R
zatvoren.

Uzvratno pudtanje vode.
I taj se rad moZe s Jednim ili 8 obim pipeima iz-

vesti na jedanput. Pipee postavi u stav da budu zatvo-

reni, a uzvratni pipac neka bude vazda okrenut prema
onomu pipeu, koji mora vodu uzvracati.

Zanimivo je znati, da kod sustava ovih pipaca, kad
jedan pipac vodu uzvratno povraca, onaj drugi hez ikakove
zapricke dalje radi.

Nadalje neizvadja se uzvratno pustanje vode auto-
matski, na samo djeluju¢i nadin, ve¢ uvjek samo prema

,'\ D IT T stvoren
' E@j lievo
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SI 228. Stay 12, Pﬂsvmnasme zatvaranje strojn D HIT D I II, I' R IT
sve zatvoreno.

potrebi, a to oznatuje osobito taj sustav. Za uzvratno
pustanje vode neopredieljeni pipac moZe dakle hez zaprieke
dalje raditi, a to je za brzu porabnu promjenu cjevine
nosilice od velike vaZnosti i osobite vriednosti, jer se rad
Strealjke netreba obustaviti, a mo%e se i po volji zatvoriti.

; (.-H D H I zatvoren
: F' R H otvoren

; | ;@ ~ D H IT zatvoren

Sl. 229. Stav 13. Punjenje vodnjaka F R H otvoren, D H I i
D H IT zatvoren.

Uzvratno pustanje vode krozoba pipea.

Oba pipea mora§ zatvoriti a.rutku uzvratnoga ]ﬂpﬂﬂ
staviti u pravaec cjevi dizalice.
U praveu stroja jest D H I i II zatvoren.



Broj 20.

= 18 — e Ood VI

T TR —

——— e —r———— =

Opisom sustava pipaca smjeftenih u ili na vodnjaku
svrénjemo. Jedino nam je spomenuti, da se od svih su-
stava pipaca ponajvise rabe trobudni pipei, pa stoga netom
opisanc pipee narutuju sve dobro uvjezbane Cete, bile
dobrovoljne ili zvanitne.

@® h D H I otvoren
I" i H otvoren

m D I II otvoren

Si. 230. Stav 14, Uzvratno izpustanje vode iz obiju ejevi dizaliea u
vodnjak D H 1, II, I' R I jesu otvoreni.

Uzvratno pustanje vode iz jedne ejevi dizaliee,

A D H I otvoren
I’ It H otvoren

da na garviStu treba vide od jednoga wlaza, pa stoga treha
i takovih sprava.

D IT I otvoren
D Il IT otvoren

Sl, 233. Stav 17. Dvomlazan rad D IT I'i D IT II jesu otvoreni.

Takove sprave izradjnjuse n raznom obliku i sustava
pa stoga imadu i raznolike nazive i to:

)

D H I uzatvoren i
pusta vodu nazad

D II IT otvoren
D IT I zatvoren
D T IT otvoren

129 N emmiw D H IT zatvoren
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D H I zatvoren
B R H otvoren
D H IT otvoren

Sl. 232. Stav 16, TJzvratno izpustanje vode iz II. cjevine.

Sprave ili spreme za razdiobu mlasa.
S raznih uzroka gradjene su, pa se i danas jo§ grade -
snazne vatrogasme Strealjke kao jednomlazne. Biva E&esto,

Sl. 234. Stav 18. Jednomlazni rad i ]iadjﬂdnu uzvratne pnétanie
vode u vodnjak.

Razdielnik mlaza, dvomlazne sprave, dvostruke ejevi,
razdielnice dvopruZzne ¢jevii t. d. Zapoceti ¢emo najjedno-
stavnijim sustavom, te cemo posebice sve vrsti tih mlaznih
pomagala potanke opisati. (Dalje sliedi),

Pabirak

(Odusna vratasep zadimnjake-Patenat Bonn),
Tyrdka B. Kiittenbaum, umjetna bravarija i radioniea konstrukeija u
Wiirzhurgu obrela je nov sustav odu$nih vratasea za dimnjak. Izkusni
struénjaci u vatrogastvu i vatroredarstvu upozorivahu éesto da dosa-

~ danja odusna vrataSea, koja su graditelji rabili za toboZnju sigurnost
dimnjaka, nisu dobra, Na dosadanjih vrataSeih bili su ohiéno jedno-
stavni zasunjei, kojimi se moglo vrata¥ea na dimnjaku zatvoriti, nu
s ovih prietila je neprekidna pogibelj od poZara. Povodom mmogih pa
i velikih pozara odluéio je grad. gradjevni assesor Bonn u Wiirz-
burgu pronaéi takov sustav zatvora odusnih vrataSea, koji ée svojoj
svrsi odgovarati, pa je i uspio. Ova nova odusma vrataSea izradjena
su tako, da im je zatvor posve siguram, jer kad si kljué u kljuéanicu
urinuo, ne moZes ga iz kljuéanice izvaditi, dok niesi kljuCanieu za-
tvorio; kod otvovemih vrataseca neda se kljué izvaditi. Osim toga imadu
ova vrataSea jos mnogih prednosti i poboljsicah u pogledu sigurnosti
napram svim dosada poznatim sustavom odusnih vrataSea, pa i gra-
divo je trajmo i odolivo. Tim novim obretom predusresti ée se u bu-
duée mnogoj pogibelji i nesreci.

za jaynu sigurnost, odredilo ie ministarstvo za. unutarnje poslove,
neka gradjevne oblasti ta nova vrataSca svestrano uvadjaju.

U priananjw svih prednesti i valjamosti kao i korist te novosti
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